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Din nya fjarrvarmecentral sitter nu pa plats hos dig och du kan nu luta dig tillbaka och lata

varme, - och varmvattensystemet skota sig sjalv.

Fjdarrvarmecentralen reglerar automatiskt varmen till huset och till varmvattnet och skoter
sig bra pa egen hand. Med den har broschyren vill vi hjédlpa dig att halla koll pa viktiga
funktioner och vad man bor tanka pa i fjarrvarmecentralen for att uppratthalla den goda
funktionen och vad ni kan motas av for eventuella problem och hur dessa ska atgardas.

Fjarrvarmecentralen kan stallas in pa manga olika satt for att passa dina behov och ditt

hus forutsattningar.

1. Manometer

2. Avluftningsnippel
3. Sakerhetsventiler
4. Reglercentral

5. Strémbrytare
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6. Cirkulationspump

7. Avstdngningsventiler
8. Pafyliningsventil

9. Ingang natverkskabel

10. Energimatare
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Justering av varme

Den temperatur som fjarrvarmecentralen skickar ut till golvwarmen och radiatorerna va-
rierar beroende pa vilken temperatur det ar ute. Nar temperaturen sjunker skickar fjarr-
varmecentralen ut mer varme for att kompensera for det kalla vader, och vice versa nar
temperaturen stiger utomhus. Er fjarrvarmecentral ar dartill utrustad med en inomhusgi-
vare som bromsar eller 6kar denna framledningstemperatur beroende inomhustempe-
raturen. FOr att andra inomhustemperatur behover du ga in i reglercentralen, se Bilaga 1
s.3.

Batteridriven tradlés inomhusgivare

Pafyllning av varmesystemet

Du som fastighetsdgare behdver kontrollera trycket pa var-
mesystemet och fylla pa det vid behov. Trycket kontrolleras
p& manometern (nr. 1) och ska ligga mellan 1 — 1,5 bar. Ar
trycket lagre an sa behover det fyllas pa, vilket gors med
kranen som syns pa bilden (nr. 8). Den kan vara lite trog att
vrida p3, vrid moturs for att 6ppna. Fyll pa genom att 6ppna
kranen, tills trycket hamnar pa 1 — 1,5 bar.

Behover du fylla pa systemet ofta (>2 ggr/ar), kan det vara
ett tecken pa att varmesystemet lacker (golvvarme eller radiatorer). Kontakta i sa fall en
rorfirma.



Skotselrad fjarrvarmecentral Datum

h eimn 2023-11-22

Avstangning av fjarrvarmecentralen

| fiarrvarmecentralen finns det flera funktioner att tillampa for att stanga av fjarrvarme-
centralen. Om du ska dka bort och inte vill varma upp huset kan du satta centralen i
bortrestlage i appen om den ar uppkopplad mot internet.

®

Vill du stanga av fjarrvarmecentralen helt gor du detta genom att bryta strommen med

brytaren och stanga alla avstangningsventiler i fjdrrvarmecentralen, da det annars finns
risk for sjalvcirkulation av varmen, dven om el ar avstangd! OBS! Frysrisk finns om det ar
kallt utomhus.

Tappa ur systemet

Om trycket skulle bli for hogt i systemet kommer sdkerhetsventilen att dppnas och vat-
ten att rinna ut. Vid enstaka tillfallen ar detta normalt men om det droppar hela tiden ar
nagot fel.

For att tappa ur systemet anvands samma sakerhetsventil for urtappning.
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Lufta av fjarrvdirmecentralen och systemet

Om det ar luft i varmesystemet kan det gora att varmen blir otillracklig eller ojamn. Ett
tecken pa luft i systemet kan vara att en del radiatorer ar kalla i 6vre delen och varma i
nedre. | fjarrvarmecentralen finns det en avluftningsnippel (nr. 2) for att fa ut luft som
staller sig i fijarrvarmecentralen. Vrid denna tills det kommer en strale med vatten, var
beredd med en trasa.
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Om en stor lacka uppstar behover du stdnga av fjarrvarmecentralen sa att inte mer vat-
ten lacker ut. Uppstar en lacka ska servisventilen pa inkommande fjarrvarmeledning
stangas. Ddrefter bryter man strémmen i fjarrvarmecentralen och stanger av alla av-
stangningsventiler (nr. 7) pa fjarrvarmecentralen.

Felsokning

Fel

Kallt inomhus

Varmvatten blir inte
varmt

Porlande ljud vid radia-
torer

Kontrollera

a)

b)

d)

a)

b)

Kontrollera att det finns el till
anlaggningen.

Kontrollera sa att bortrestlage
inte ar aktiverat i appen.
Kontrollera trycket i anlagg-
ningen (se ”Pafyllning av var-
mesystemet” for mer info).
Kontrollera att cirkulat-
ionspumpen &r i gang genom
att satta din hand eller 6ra
mot pumpen for att hra om
den vibrerar.

Las bilaga 1, s.9

Kontrollera om det finns luft i
radiatorsystemet.

Har du fragor?

Da hittar du manga fragor och svar pa
hem.se eller sla oss en signal 035 - 190 190
sa hjalper vi dig!

Atgird
a) Byt sakring eller propp
vid behov.

b) Kontrollera statusi
appen.
c) Fyll pa systemet

d) Ring HEM vid behov av
hjalp.

a) Ring HEM vid behov av
hjalp.

b) Lufta avvid behov (se
punkten ”S3 har luftar
du dina radiatorer”)



